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Introducción 
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97,5% del agua en los Océanos.  

 

1 de cada 9 personas no tiene 

acceso a FUENTES DE AGUA 

POTABLE  

Y 1 de cada 3 carece de 

SANEAMIENTO, lo que además se 

agravará con los efectos del CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Esferas representando toda el agua en la tierra, el agua 
dulce en la tierra y el agua en lagos y ríos ¿Por qué desalar? 

Entre 1915 y 2015 la demanda global de 

agua se ha multiplicado por 6.  

ü80% del consumo de agua es para 

agricultura. La Demanda de 

alimentos crecerá al DOBLE en los 

próximos 50 años. 3 



Historia 

Aristoteles (382-
322 AC) Trabajos 

sobre agua de mar y 
desalacion 

Alquimistas 
Egipcios. 
Alambiques para 
destilación 

Plinio el Viejo (23-
79 DC) En su enciclopedia 

de historia natural  describió 
métodos de desalación 

Legiones Romanas 
usaron evaporacón solar en  
sus campañas en Africa 

Vikingos (790-1100) 
usaron las velas de los barcos como 
άcapturadores de nieblaέ 

Alquimistas 
(500-1600) 
destilación 

Revolución Industrial (s. XVIII-

XIX); Máquina de vapor. Destilación en 
barcos 

Jean Antoine 
Nollet (1748). 
Estudio paso del agua a 
través de membranas 
semipermeables 

Henri 
Dutrochet 
(1776-1847) 
descubrió el fenómeno 
de la ósmosis 

Loeb & 
Sourirajan 
όмфслΩǎύΤ Primeras 

membranas comerciales 
de osmosis 

Breve Historia 

de la 

desalación Moisés ȅ ǎǳ ǾŀǊŀΧ 
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La Desalación en el mundo 

18.000 desaladoras ï 99.8 mill.de m3/día 

59% de agua de mar, 41% salobre 

71% por ósmosis inversa (membranas) 

60% uso municipal (agua potable) 

Mayores productores: Arabia Saudí, EAU, EEUU y 

España 

 

La desalación para agricultura representa solo un 2-3% de la capacidad 

instalada global. 5 



Spain is different 

Capacidad total de Producción: 5 Mm3/día 

(5% del agua potable) 

5º país en capacidad instalada 

765 desaladoras (47% mar, 53% salobre).  

99 de gran capacidad (> 10.000 m3/día) 

1964 comienzo de la desalación en España 

(Lanzarote) 

21% del agua desalada se usa 

para agricultura 
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Desalación para agricultura 
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Seguridad alimentaria, desalación y agricultura 

DESALACIÓN - más utilizada para usos 

domésticos e industriales 

   

No todos los cultivos pueden soportar el coste de 

produccion 

 

Preocupación sobre seguridad alimentaria, 

globalización de los mercados y precios, escasez 

de agua, costes de energía crecientes y cambio 

climático - Cambia la percepción 

 

Cultivos de alto valor añadido ñfuera de 

temporadaò pueden justificar el uso de recursos de 

agua de mayor precio.  

 

El uso de agua desalada para agricultura incrementa 

la productividad y calidad de los productos. 
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Ventajas Desventajas Aspectos 

diferenciales 

Recurso de agua 

adicional 
Mayor precio del agua 

Menores requerimientos 

en salinidad del producto 

y post-tratamiento; 

permite mezclas. 

Agua de mar, recurso 

inagotable que no 

depende del clima 

El agua deber estar 

iónicamente equilibrada 

(SAR) 

Menores requerimientos 

de mano de obra, 

químicos, automatización, 

etc. 

Incremento en 

productividad y calidad 

del producto 

Requerimientos 

especiales de calidad: 

Boro, etc. 

Capacidad para regular la 

producción 

(almacenamiento) 

Menor consumo de agua 

Posible agotamiento de 

acuíferos en desalación 

de agua salobre. 

Simplicidad en obras 

civiles y equipos 

Recuperación de suelos 

salados o degradados 

Problema de gestión de 

las salmueras en interior 

Tecnologías; RO (agua de 

mar), RO, NF, EDR (agua 

salobre) 

Aspectos diferenciales de la desalación para 

agricultura 
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Incremento de la productividad y reducción de necesidades de 

agua utilizando desalación. Algunos estudios realizados 

 1) Estudios propios (año 1997, no publicado): Naranjas Navel  

 - Incremento en producción: entre 10-50% dependiendo del origen 

 del agua (salobre de pozo, superficial, desalada) 

 - reducción del 20% de la cantidad requerida de agua 

 2) Estudios en las Islas Canarias con plátanos regados con agua 

 residual desalada (*): 

 - necesidades de agua reducidas en un 30% 

 - cantidad de fertilizantes reducida a ½ 

 - se incrementó la producción y se adelantó la maduración 

Cantidad y calidad de agua depende de: tipo de cultivo, permeabilidad del suelo, drenaje, 

climatología, etc.  

Salinidad óptima para mayoría de cultivos:<2 mS/cm. Cualquier incremento reduce la 

productividad aproximándose a cero a 4.5-5 mS/cm.   

Calidad del agua (1) 

(*) Información suministrada por Jose Luis Pérez Talavera 
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Hay varias clasificaciones en relación a la tolerancia a la presencia de Boro en el 

agua de los cultivos, como la siguiente;  

(a) Cultivos sensibles (0.30-1.0 mg/l): manzana, cereza, limón, naranja, melocotón, 

pomelo, aguacate, albaricoque, higos, uva, ciruela, judias 

(b)Cultivos semi-tolerantes (1.0-2.05 mg/l): cebada, repollo, zanahoria, lechuga, 

cebolla, patata, calabaza, espinaca, tabaco, olivo, rosas, tomates y trigo 

c) Cultivos tolerantes (2.05-4.0 mg/l): espárragos, arándanos, algodón, pepino, gladiolos, 

sésamo, tulipán, remolacha, alubias, pasto, menta y centeno 

- En general  la concentración de Boro en agua de mar es 

4-6 mg/l. En aguas salobres encontramos diferentes 

concentraciones  

- Para reducir por debajo de 1 mg/l se necesita mayor 

inversi·n y coste de operaci·n (2Ü paso, resinasé)                                                                  

El rechazo del Boro por las membranas es bajo (aprox. 60%) y es 

tóxico para algunos cultivos 

Calidad del agua (2) . El Boro 
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S.A.R. = 

½  x (   Ca   +  Mg  ) 

Na 

Es necesario ajustar el RAS / SAR (Sodium 

Absorption Rate), relacionado con la 

modificación de la estructura del suelo y su 

impermeabilización 

(Iones in meq/litro) 

El agua desalada tiene muy poco Calcio y 

Magnesio y mucho Cloruro y Sodio; está 

desequilibrada iónicamente  (y pH å 5,5). 

Ajuste del SAR en Desalación para agricultura  
En general, añadiendo cal o carbonato cálcico 

En agricultura el método más usado de remineralización 

es la mezcla con otras aguas 

El coste de remin es muy reducido respecto a otros 

 

Calidad del agua (3). Remineralización 
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S.A.R. Riesgo 

0-10 Bajo 

10-18 Medio 

18-26 Alto 

> 26 Muy alto 



Mezclas: Ejemplo de convivencia de distintas fuentes de agua  de 

agua de diferentes orígenes 

COSTA SUR DE 

LA PROVINCIA 

DE ALMERIA, 

ESPAÑA 

Las manchas blancas son invernaderos 

Parque 

Natural de 

Cabo de 

Gata 

Ciudad de 

Almería  
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EDAR ALMERÍA.  

Reutilización Ozono 

ETAP CUEVAS DE ALMANZORA 

35.000 m3/d  

IDAM CABO DE GATA 

1.500 m3/d  

Trasvase Tajo-Segura 

DESALOBRADORA CUEVAS DE ALMANZORA.  

 

NUEVA EDAR ALMERÍA 

Conexión Terciario. 54.000 m3/d  

EDAR Y REULIZACIÓN 

 CON O.I EL EJIDO 

7.500 m3/d  

EDAR Y REULIZACIÓN CON 
O.I  ADRA 

4.500 m3/d  

Transvase Negratín 

IDAM RAMBLA DE MORALES 
IDAM CAMPO DE DALÍAS  

DESALOBRADORA ADRA 

RED DE RIEGO 

IDAM CARBONERAS 

120.000 m3/d  

EDAR Y REULIZACIÓN CON O.I 
ROQUETAS DE MAR 

13.500 m3/d  

IDAM PRIVADAS. COMUNIDADES DE REGANTES.  

IDAM ALMERÍA EL TOYO 

Reutilización  Filtración + UV 13.00 m3/d  

IDAM ALMERÍA 

50.000 m3/d  

IDAM Bajo Almanzora 

Elaborado en primera versión 

por Alejandro Zarzuela 

Se mezclan: Desalación de agua salobre y del mar, agua de reuso, 

aguas subterráneas y agua superficial procedente de trasvases 

1
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El coste del agua desalada 

1
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Tiene los siguientes componentes: 

O&M: 

Personal 

Químicos 

Reemplazo de membranas 

Consumibles  

Mantenimiento 

Residuos y costes ambientales 

Otros: 

 

Financieros 

 

Seguros y garantías 

 

 

Coste típico desalación por RO: 0,35-0,5 ú/m3 (0,7-1 ú/m3 incluyendo amortización) 

           305-436 CLP/m3 (610-872 CLP /m3)  

dependiendo del tamaño de la planta, distancias entre captación, planta y distribución, 

con fuerte influencia de la mano de obra local y el precio de la energía. Para agua 

salobre 0.15-0.3 ú/m3  (130-261 CLP/m3). Coste muy influenciado por el factor de 

productividad y los costes de la energía (40-60%). Capex: 1.200-1.500 ú/m3-día (1-1,3 

Millones CLP/m3-día) instalado. 

Coste del agua desalada 

1
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Localización País Año 
Capacidad 

(m3/día) 
Capex  Tarifa 

Tipo de 

Contrato 

Larnaca Chipre 2001 52,000 47 Mú 0.74 US$/m3 EPC 

Ashkelon Israel 2005 396,000 212 MUS$ 0.52 US$/m3 BOT 

Singspring Singapur 2005 136,380 117 MUS$ 0.49 US$/m3 BOO 

Honaine Argelia 2005 200,000 225 MUS$ 0.756 US$/m3 BOT 

Perth Australia 2006 143,000  387 MAus$ 1.17 Aus$/m3 DBO 

Aguilas España 2008 210,000 363 MUS$ 0.579 US$/m3 EPC + O&M 

Skikda Argelia 2009 100,000 110.8 MUS$ 0.7398 US$/m3 DBO 

Beni Saf Argelia 2010 200,000 153.4 MUS$ 0.6994 US$/m3 DBO 

Chennai India 2010 100,000 91 MUS$ 1.03 US$/m3 BOT 

Limassol Chipre 2012 40,000 55 MUS$ 0.8725 US$/m3 BOT 

SSDP (Perth II) Australia 2012 306,000 601 MUS$ 0.41 US$/m3 Alliance 

Quingdao China 2013 100,000 135 MUS$ 0,71 US$/m3 EPC + O&M 

Tuaspring Singapur 2013 318,500 635 MUS$ 0.36 US$/m3 BOOT 

Ashdod Israel 2014 384,000 372 MUS$ 0.538 US$/m3 EPC 

Tenes Argelia 2015 200,000 231 MUS$ 0.59 US$/m3 DBO 

Tuas III Singapur 2018 136,000 217 MUS$ 0,54 US$/m3 DBOO 

Shuqaiq 3 Arabia Saudi 2021 450,000 600 MUS$ 0.52 US$/m3 BOT 

Rabigh Arabia Saudi 2022 600,000 650 MUS$ 0.55 US$/m3 DBO 

Taweelah UAE 2022 900,000 550-1.200 MUS$ 0.49 US$/m3 BOT 

Capex y Opex de grandes desaladoras de agua 

de mar 
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Desalación para agricultura 

en España 
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España es el mayor productor de agua desalada para agricultura (>20%), 

principalmente en el Sudeste mediterráneo (Alicante, Murcia y Almería) y las 

Islas Canarias. Algunos datos interesantes sobre España: 

- El 75% de las demandas de agua proceden de la agricultura (en zonas 

como Almería, 90%) 

- España representa > 25% del total de superficie de regadío en la UE  

- Desde 1990-92 a 2001-03 el consumo de agua en agricultura creció el 

doble  

-La Contribución de la agricultura a la economía española es superior al 

5% 

Una parte de la 

provincia del 

Poniente 

Almeriense en 1974 

y en la actualidad, 

mostrando el 

crecimiento de los 

invernaderos 

Datos generales 

1
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Productividad del agua para diferentes cultivos  
(Cuenca del Segura, España (*)) 

Cultivo Rendim. 

(Kg/ha/año) 

Huella 

hídrica total 

(L/Kg) 

Precio 

(ú/Kg) 

Precio 

(CLP/Kg) 

Productividad 

económica de 

la tierra 

(ú/ha/año) 

Productividad 

de la tierra 

(CLP/Ha/año) 

Productividad 

económica del 

agua (ú/m3) 

Productividad 

del agua 

(CLP/m3)  

Arroz 4.950 2.283 0,3 262 1.318 1.150.416 0,15 131 

Patata 33.600 199 0,2 175 7.716 6.734.911 1,98 1.728 

Alfalfa 70.000 121 0,1 87 9.691 8.458.789 1,15 1.004 

Hortícolas 

protegidos 

85.000 80 0,6 524 48.531 42.360.283 6,97 6.084 

Hortícolas aire 

libre 

37.000 199 0,4 349 14.536 12.687.748 3,11 2.714 

Frutales fruto 

carnoso 

21.000 350 0,5 436 11.444 9.988.895 2,48 2.165 

Algodón 2.000 4.321 0,3 262 721 629.325 0,17 148 

Cítricos 30.000 257 0,2 175 7.000 6.109.950 1,38 1.204 

Almendras 1.100 4.454 1,0 873 1.112 970.609 0,51 445 

Viñedo para 

vino/mesa 

3.600/ 

25.000 

1.073/ 

247 

0,6/ 

0,6 

524/ 

524 

2.067/ 

14.499 

1.804.181/ 

12.655.452 

1,64/ 

3,99 

1.431/ 

3.482 

Olivar 7.600 485 0,5 3.905 3.408.479 3,90 3.404 

(*) Extraído de: Aldaya et al. Análisis Académico del plan hidrológico de la demarcación Hidrográfica del Segura 2015-2021 a la luz de modernos conceptos de la ciencia de los recursos 

de agua. Edit: Fundación Botín, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (2017) 

Cambio Aplicado: 1 ú = 872,85 CLP  
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Caso de estudio de planta 

desaladora privada para 

agricultura 

2
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La planta desalobradora de la comunidad de regantes Cuevas de Almanzora, está 

ubicada en el levante almeriense, muy próxima a la línea de costa, en la pedanía de 

Palomares, junto a la rambla/desembocadura del río Almanzora.  

Desaladora C.R Cuevas de Almanzora 

2
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    Superficie (Has)  Fuente agua  

Zona Huerta  Inicial-tradicional  455 Pozos  

Cota 80  Construcción Embalse de 

Cuevas  

2.860 Trasvase Tajo-Segura  

3ª expansión  Trasvase Negratín  2.533 Trasvase Negratín  

TOTAL    5.848   

La superficie regable de la Comunidad de Regantes  Cuevas de Almanzora se ha ido 

ampliando según se disponía de recursos hídricos adicionales 

ÅEl agua procedente de los trasvases fue insuficiente para abastecer el área regable 

(1.765 m3/Ha).  

ÅLa calidad del agua de trasvases no permite utilizar recursos subterráneos para 

mezclas (>3.500 ɛS/cm).  
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Comienzo del proyecto: Septiembre 2002 

Propietario: Comunidad de Regantes de Cuevas 

de Almanzora  

Construcción: 8 meses 

Capacidad inicial: 30.000 m3/día 

Inversión: 12 Millones ú (10.474 Millones CLP) 

Subvención: (50%) Junta de Andalucía 

Origen del agua: salobre subterránea con 

salinidad creciente (acuífero con intrusión marina) 

(9.000-17.000 mS/cm) 

Conversión: 68-70% 

Calidad de agua producto (contractual):  

< 500 mS/cm 

Desaladora C.R Cuevas de Almanzora 
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Desaladora C.R Cuevas de Almanzora 

Innovaciones y aspectos destacables 
- Se alimenta de pozos de un acuífero con intrusión marina, con salinidades 

diferentes y variables 

- La planta se construyó con los materiales adecuados para reconvertirla en agua de 

mar fácilmente 

- Solo la operan 3 personas, conectadas por la noche con el sistema de alarmas a 

móvil de la instalación 

- Produce agua ña la cartaò, para las diferentes temporadas y cultivos, mezclando con 

agua de pozo y con diferentes precios 

- Incluye recuperadores de energía de tipo Turbocharger entre etapas en los 

bastidores principales, que recuperan aprox. el 30% de la energía 

- La planta arranca y para automáticamente según la tarifa eléctrica 

- Se han utilizado antiincrustantes específicos para Sulfatos y cuenta con un 

sistema Trasar 3D para su seguimiento 

- Se ha ido ampliando añadiendo a la nave antiguos bastidores de membranas 

procedentes de otras fincas de riego y cada uno trata aguas de diferente salinidad 

- El agua de riego ha ido lavando la tierra y los drenajes haciendo que el acuífero 

haya mejorado la calidad del agua después de años de funcionamiento 

- La planta lleva más de 20 años funcionando y se han cambiado muy pocas 

membranas 

2
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Tarifa especial de energía 

evitando producción en horas 

punta. La planta arranca y 

para automáticamente según 

tarifa. 

 

-Costes de personal muy 

reducidos (3 operadores con 

alarma a móvil GSM: no 

necesaria presencia 24 h) 

 

-Agua ñA la cartaò a 

distintos precios  producida 

de acuerdo a los 

requerimientos de los 

usuarios: tarifa dependiente 

de calidad 

Concepto ú/año CLP/año ú/m3 CLP/m3 % 

Costes variables 

Quimicos 0,048 41,9 19,5 

Reemplazo 

membranas 

0,020 17,4 8,1 

Filtros de 

cartuchos y otros 

0,004 3,5 1,6 

Energía 0,127 110,8 51,6 

Mantenimiento 0,01 8,7 4,1 

TOTAL Variable 0,209 182,4 85 

Costes Fijos 

Personal 148.750 129.836.438 0,030 26,2 12,2 

Mantenimiento 

fijo 

16.227 14.163.737 0,003 2,6 1,2 

Otros costes 19.833 17.311.234 0,004 3,5 1,6 

TOTAL fijo 184.810 161.311.409 0,037 32,3 15 

TOTAL COSTE 0,246 214,7 

Costes de O&M con agua de 17.000 mS/cm de conductividad 

Cambio Aplicado: 1 ú = 872,85 CLP  
2
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Embalse 

Cuevas de 

Almanzora Trasvase Tajo Segura 
Trasvase del Negratín 

Fuente agua  
Dotación 

(Hm
3
/año)  

CE (ɛS/cm)  
Coste agua 

(ú/m
3
)  

Coste agua 

(CLP/m
3
) 

Trasvase Tajo-Segura  5,32 2.000 0,11 96,0 

Trasvase Negratín  5 1.300 0,23 200,8 

Subtotal 10,32 1.661 0,17 148,4 

Desalobradora de C.R: 

Cuevas  de Almanzora 

Å En el año 1999 se secó completamente el embalse de Cuevas de Almanzora y en 2002 se 

construyó la planta desaladora, que entró en operación en 2003. 

Å Con la producción de la desaladora, se ponen en valor los pozos de agua subterránea, 

aumentando la dotación media (2.800 m3/Ha) y la calidad, a un coste razonable. 

Pozos  1,5 3.500 0,09 78,5 

Agua desalada 4,5 300 0,34 296,7 

Subtotal con agua 

desalada  

16,32 1.455 0,21 183,3 

Desaladora C.R Cuevas de Almanzora 

2

7 



Nivel +185m 

Nivel +10m 

Diferencia de cota: 175m 

Pérdidas para  15.500 m3: 50 

mca 

Å Presión disponible: 125 mca 

Å Máxima presión para la producción del tren 

de  6.000 m3/d: 7,2 bar  

Å Instaladas membranas de alta permeabilidad 

Å Instalada turbina recuperadoraTurbocharger 

entre etapas 

Consumo específico con diseño convencional: 1.00 Kwh/m3  

Consumo específico calculado: 0,02 Kwh/m3 

Ahorro de energía anual: 1.881 Mwh para 320 días de producción al año 

Reducción media de emisiones de CO2: 561.792 Kg CO2/año 

Ampliación Desaladora Cuevas de Almanzora con aguas 

salobres en altura ï Record de bajo consumo 
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Torrevieja 240.000 

m3/día 

Aguilas 210.000 m3/día 

Valdelentisco 180.000 

m3/día 

3 grandes plantas 

produciendo 

principalmente para 

agricultura 

 CAPEX 
(Millon 
ϵ) 

293 

247 

225 

Volumen de producción anual por usos 

H
m

3
/a

ñ
o
 

Agua potable 

 

Agricultura 

 

Industria 

Las plantas de Acuamed han producido un total de 1.426 Hm3 desde su puesta en marcha 

(la mayor parte en 2012): 43% para agricultura. En 2018: 230 Hm3, 55% para agricultura 

y creciendo. 
Fuente: Fermin Lopez y Jaime de Miguel , Acuamed. Datos presentados en el Congreso Nacional del Agua, Orihuela, 2019 

 Vol. producido por las grandes desaladoras de 

Acuamed (Gobierno de España) en el Mediterráneo 

H
m

3
/a

ñ
o 

Agua potable 
 
Agricultura 
 
Industria 
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Consumo de energía y 

aspectos ambientales 

3
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Desarrollo de las turbinas 

Francis 

Desarrollo de turbinas Pelton  

Sistemas de cámaras isobáricas o 

hiperbáricas 

Cambios 

Remplazo de evaporación por 

tratamiento de membranas 

El límite termodinámico para la 
separación de sales es aproximadamente 
1 Kw-h/m 3 para 35.000 ppm de TDS) 

Tecnologías de evaporación 

AÑO Tecnología Kw-h/m3 

1970 MSF 22 

1980 MSF 18 

1985 VC 15 

1988 VC 13 

1990 RO 8.5 

1994 RO 6.2 

1996 RO 5.3 

1998 RO 4.8 

1999 RO 4.5 

2000 RO 4.0 

2001 RO 3.7 

2002 RO 3.5 

2005 RO 3 

2007 RO < 3 

Evolución del consumo energético con el tiempo 

El consumo 

energético 

anual de 

producir agua 

desalada de 

mar para una 

familia de 4  

miembros es 

equivalente al 

consumo de su 

refrigerador 

3
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Á En procesos térmicos: calentamiento del agua mediante energía 

térmica solar o geotécnica, etc. 

Á En procesos de desalación por membranas: utilización de energía 

eléctrica captada mediante eólica, fotovoltaica, etc. 

Á Dos opciones; en el aporte de energía o en el proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidades del uso de renovables en 

desalación 

3
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Dificultades de la aplicación de Energías 

renovables a la desalación 

Á Capacidad de producción. Las 

necesidades de energía de las 

desaladoras son muy elevadas 

Á Continuidad / Almacenamiento 

Á Necesidades (espacio, 

condiciones favorables, etc.) 

Á El mejor lugar para instalar una 

desaladora no tiene porqué 

coincidir con el mejor lugar para la 

producción de energía renovable 

Á Sin embargo nada impide comprar a las compañías eléctricas energía 

procedente de renovables como hacen el gobierno español o el australiano 
3
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Las mal llamadas ñsalmuerasò son simplemente agua de mar concentrada. Se 

realizan rigurosos estudios de impacto ambiental previo y planes de vigilancia 

ambiental posteriores que garantizan la protección ambiental 
 
            
 

Hipocampo, conocido por ser muy sensible a los cambios 
de salinidad, viviendo en la salida de salmuras de la 

dealdora de Perth I 

Se ha demostrado que si el vertido se hace correctamente y con el adecuado seguimiento el impacto sobre el 

medio marino es indetectable. La tendencia actual es a aprovecharla para la obtención de sales y productos 

químicos (BRINE MINING) 

El ñproblemaò de las salmueras de desalación 
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Experiencias en 

otros países 
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Muchos países se han interesado por la desalación para agricultura en 

España, entre ellos Arabia Saudí, Omán, Chile y Australia, y otros la 

practican desde hace años, como Israel. 

 

En  general no se trata de competir contra fuentes tradicionales de agua, 

sino desarrollar una industria agrícola altamente tecnificada basada en 

agua desalada. La tecnología de hidroponía e invernaderos de última 

generación permite además la implantación de esta idea en lugares 

desérticos y/o con climas extremos. 
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ISRAEL 

   

- Gran número de grandes 

desaladoras, que producen 

agua para todos los usos 

- Estándares de calidad de 

agua desalada para riego 

Joint Committee 2007 

- Últimos proyectos se exige 

B < 0.3 ppm 

ARABIA SAUDÍ 

   

- Es el mayor productor de agua desalada en 

el mundo 

- Solo el 0.5 % se usa para agricultura, 

aunque hay expectativas de crecimiento 

(696 Hm3/año para el 2020 y 750 Hm3/año 

para el 2025)  

SWRO Ashdod 
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OTROS PAÍSES CON DESALACIÓN PARA 

AGRICULTURA 

 

 

KUWAIT (13%) 

ITALIA (1,5 %) 

BAHREIN (0,4%) 

QATAR (0,1 %) 

ESTADOS UNIDOS (1,3%) 

OMAN (tiene unas 100 pequeñas desaladoras para 

riego, pero con productos de bajo valor añadido y 

con subvenciones) 

Otros países estudiando opciones:  

Chile, Australia, Marruecos o China   

Y empezando México, Perú, etc 
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